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Protokol o skuskach vzorky ¢. 4113/25
Reg. No. 067/5-153

Akr akreditovana metdda
Nie neakreditovana metdda

2.Zakaznik 1C0:34147811 obj.
| Mestsky Sportovy areél Stard Turd s.r.o., Sportova 503, Stara Turd, PSC 91601
3.Kde odobrana 4.Kym a kedy odobrana 5.Prijem vzorky
Firma Gasparek, Muchova centralny prijem
osoba . .
. I " bazé cas 10:20 cas 14:30
miesto  neplavecky bazen diia 16/10/25 diia 16/10/25
objekt Ms.sportovy areal stav sthlas
ulica Sportova ¢. 503 . = - =
osada Akreditacia odber vzoriek: Akr, SPP vid'. bod 9
obec  Stard Turd | ISO/IEC 17025 | skisky: vid'. bod 8 )
6.0znacenie vzorky 7.Cislo vzorky registratné : reg#52735
Stara Tura, Sportova 503, Mestsky $portovy areal, neplavecky bazén ext# 00S
voda bazén s recirkulaciou informacia int# CP-7478
Vyhlagka MZ SR &.308/2012 Z.z. ©
analyza zacata dna 16/10/25 analyza ukoncena dia 23/10/25
s.Vysledky skusok
#| ukazovatel jednotka + hodnota - metdéda neistota |AkrkdeSub) . limit maG)>( Oolith(D
celkovy chlér [mg/1] 0,57 gp-ssm | %15 AkrTer nema
chemicka spotr. 02 mangan. [mg/1] ' 1.07 Spo1s | % 7.4 Akr 3
reakcia vody (1 7.34 8PP - 221 + 0.2 Akr 6.5 7.8
teplota vody [°C] 27.9 gp-sym |+ 0.3 AkrTer nema
viazany chlor [mg/I] 0.27 p-gsm %15 AkrTer 0.3
vol'ny chlér [mg/I] 0.3 ¢p-ssm %15 AkrTer 0.6
Escherichia coli KTJ1/100mi 0 gp-ym | %18 Akr 10
Pseudomonas aeruginosa KTJ/100mi (< 1 &pp - 9/II % Akr 0
Staphylococcus aureus KTJ/100ml |< 1 gpogm | % Akr
konzumenty jedince/ml 0 Sp-yv | %42 Akr 50
kultiv. mikroorg. pri 36°C [KT3/mi] 0 p-ym | %18 Akr 100
producenty jedince/ml 0 Gp-yv | %41 Akr 200
crevné enterokoky KT3/100m| 0 p-ym | %19 Akr 10
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Akr akreditovana metdda
Nie neakreditovana metéda

Prehlasenie
- vysledky ski3ok sa tykajl iba skiSanych vzoriek
- protokol moZno reprodukovat’ iba cely

Legenda
00S Oddelenie odberovych skupin

® Upozornenie: vyhlaska, limity a ich prekrogenie

Legenda
< pod LOQ Akr akreditovand metéda
« pod LOD Kde Ter terén/laboratdrium

M medzna hodnota Sub cudzia subdodavka

I indika¢na hodnota

O odporicana hodnota

N najvy3sia medzna hodnota

V vyhovuje SPP &tandardny pracovny postup

9(?Sgréva

Akreditovany odber SPP - 2/0S.

Pri teplote vody v bazéne nad 28°C je pripustna hodnota vol'ného chléru do 1 mg/I.

Schvalil:  RNDr. Branislav Cich, vedlici OOFZP

Vybavuje :  Bc. I. Adamcova

peciatka
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